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Chambre EU

E: 429.66

S: 429.64

Couvercle: 432.30

TC Ø80/60

Profondeur: 2.66m

Chambre ELEC. existante

Couvercle: 431.51

Profondeur: 0.50m

Fond boulet: 431.01

S

Chambre EC N°2

S (exist.): 429.22

Couvercle: 431.52

TC Ø100/60

Profondeur: 2.30m

E1: 429.83
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Grille EC

Grille: 431.52

S: 431.22
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Chambre EAU + ELEC. N°1

Couvercle: 431.63

TC Ø80/60

Profondeur: 1.11m

Fond boulet: 430.52

Couvercle: 431.66

TC Ø80/60

Profondeur: 1.14m

Fond boulet: 430.52

Chambre EU

E: 429.62

S: 429.60

Couvercle: 431.66

TC Ø80/60

Profondeur: 2.06m

E

S

E2

S

E1

Chambre EU

E1 (exist.): 428.55

S: 428.53

Couvercle: niv. exist.

TC Ø80/60

Profondeur: sur place

E2 (nouv.): 428.55

S: 430.09

Chambre DRAIN. N°1

Couvercle: 431.68

TC Ø40

Profondeur: 1.39m

E1: 430.48

S: 430.29

E1

S

E2: 430.31

E2

Chambre EAU + ELEC. N°2

Chambre EC N°6

Couvercle: 431.68

Profondeur: 1.59m

TC Ø80/60

E3: 430.28

E1: 430.11

E2: 430.32

E2

S

E3E1

Chambre EAU + ELEC. N°3

Couvercle: niv. exist.

TC Ø50

Profondeur: sur place

Fond boulet: niv. exist.

E1

E2

S

S

E2

E3E1

Chambre EC N°3

S: 429.97

Couvercle: 431.50

TC Ø80/60

Profondeur: 1.53m

E1: 429.99

E2: 430.01

E3: 430.58

Chambre EC N°4

S: 430.20

Couvercle: 431.62

TC Ø80/60

Profondeur: 1.42m

E1: 430.22

E2: 430.68

E2: 429.83

E2

E3

E3: 430.56

E1

E2

S

Chambre EC N°1

S: 428.92

Couvercle: niv. exist.

Profondeur: sur place

TC Ø80/60

E1 (exist.): 428.94

E2 (nouv.): 430.35

S

E

Chambre DRAIN. N°2

Couvercle: 431.68

TC Ø40

Profondeur: 1.04m

E: 430.66

S: 430.64

TC Ø50

E

S

Chambre EAU

Couvercle: 431.72

TC 100 x 96.5cm

Profondeur: 0.75m

E: 430.97

E1

Chambre Prod. chaleur N°1

Couvercle: 431.66

TC Ø80/60

Profondeur: 1.16m

S: 430.50

pompage dans puits

S

E

E

Chambre Prod. chaleur N°2

TC Ø80/60

intro. dans local chauffage

Couvercle: niv. exist.

Profondeur: sur place

E: prof. conduite à 1.15m

refoulement dans puits

E1

E2

S

Chambre EC N°5

S: 430.60

Couvercle: 431.66

TC Ø80/60

Profondeur: 1.06m

E1: 430.62

E2: 430.62

Chambre Prod. chaleur N°3

Couvercle: 431.72

TC 100 x 96.5cm

Profondeur: 0.75m

S: 430.97

E: 430.97

Chambre EC N°1

Couvercle: ~428.65

TC Ø80/60

Profondeur: 1.10m

E: 427.55

S: 427.55

Chambre EC N°2

Couvercle: ~428.10

TC Ø80/60

Profondeur: 0.92m

E: 427.18

S: 427.18

Chambre EC N°3

Couvercle: ~427.85

TC Ø80/60

Profondeur: 1.04m

E1: 426.81

S: 426.81

E2 (voirie): 426.81

Chambre EC N°4

Couvercle: ~427.40

TC Ø80/60

Profondeur: 1.06m

E: 426.34

S: 426.34

Chambre EC N°5

Couvercle: ~427.10

TC Ø80/60

Profondeur: 1.18m

E: 425.92

S: 425.92

Chambre EC N°6

Couvercle: ~426.95

TC Ø80/60

Profondeur: 1.45m

E: 425.50

S: 425.50

Chambre EC Nyll N°7

Couvercle: 426.50

TC Ø125/80

Profondeur: 2.25m

Déversoir: 426.00

S: 424.65

E: 424.75

S: 427.20

TC existant

Couvercle: ~427.82

E1: 427.22

E2 (att.): 427.22

Chambre EC

S: 426.49

TC existant

Couvercle: ~427.26

E1: 426.51

E2 (att.): 426.55

Chambre EC

S: 425.99

TC existant

Couvercle: ~426.85

E1: 426.05

E2 (att.): 426.05

Chambre EC

S: 425.09

TC existant

Couvercle: ~426.17

E: 425.15

Chambre EC

S: 423.75

TC existant

Couvercle: ~425.74

E3 (att.): 423.94

E2: 424.39

E1 (réten.): 423.78

Chambre EC

S: 427.03

TC existant

Couvercle: ~427.51

E1 (grille): 427.27

E2 (att.): 427.09

E2

Chambre EC

S: 428.79

Couvercle: 429.56

E1: 428.80

TC Ø 60

Chambre EC

S: 428.85

Couvercle: 429.64

E: 428.85

TC Ø 60

Fonte 5 to.

Fonte 5 to.

Chambre éclairage

Couvercle: 429.56

Fond: 428.80

TC Ø 50

Fonte 5 to.

Chambre EC

E2: 428.63

E3 (à créer):428.67

E1: 428.57

TC existant

S (exist.): 428.52

S (à créer): 428.30

Couvercle:~429.31

Débit de sortie: 64 l/s
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DEBIT: 1.55 l/s

DEBIT: 0.7 l/s

DEBIT: 0.7 l/s

DEBIT: 0.25 l/s

DEBIT: 0.25 l/s
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